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BADANIA

Sprawozdanie z badan fizykochemicznych wody

AB 537
Data pobrania / dostarczenia prébki 2025.04.03/ 2025.04.03
Miejsce pobrania prébki Stacja Uzdatniania Wody, Otwock ul. Karczewska 48
Pochodzenie prébki wodocigg publiczny (P)
Punkt pobrania prébki kran w SUW
Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Otwocku
Prébka pobrana przez pracownika PSSE w Otwocku
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2025.04.03 - 2025.04.04
Stan prébki bez zastrzezen

Laboratorium nie odpowiada za pobranie probki

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.
Dane dostarczone przez klienta wyrézniono kursywa i pogrubionym drukiem.

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik/ Rezultat Niepewnosé Wartosé
parametryczna®

Wskazniki fizyczne

1 | Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 NTU 22 +/-4 -
pkt.5.3
2 |Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 mg/l 5 +/-1 =
metoda D
3 |Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 3 z dnia - nie stwierdzono - -
22.04.2024 obcego zapachu
4 IpH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,9 +/-0,2 6,5-9,5
5 | Przewodno$¢ elektryczna PN-EN27888:1999 uS/cm 621 +/-37 2500
wiasdciwa w temp. 25°C
6 | Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 2 z dnia - nie stwierdzono - -
23.04.2024 obcego smaku
Wskazniki chemiczne
7 | Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 1,79 +/-0,29 5,0
(utlenialno$é)
8 | Twardos¢ ogdina PN-ISO 6059:1999 mg/l 210 +/-17 500
9 | Amoniak (jon amonu) PN-C-04576-4:1994 mg/l <0,10 - 0,50
(0,10+/-0,02)
10 | Azotyny PN-EN 26777:1999 mg/l <0,006 = 0,50
(0,006+/-0,001)
11 | Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 12,5 +/-1,9 50
Wyniki badan odnosza sie wytacznie do otrzymanej i badanej prébki. Strona1z2

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cato$ci.
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12 | Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 79 +/-12 250

13 | Zelazo PN-ISO g/l 3225 +/-323 200
6332:2001+Ap1:2016-06

14 | Mangan PN-EN ISO 15586:2005 po/l 190 +/-32 50

15 | Chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04 mg/I 0,17 +/-0,03 0,30

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wynik- podawany z niepewnoscig rozszerzong, (+/-) przy poziomie ufnoéci okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.Niepewno$¢ nie uwzglednia
etapu pobierania prébek.

Rezultat- zmierzona warto$é znajdujgca sie poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody. Wyrazony jest w formie <lub> ("ponizej" lub "powyzej"),
a podawana niepewno$¢ rozszerzona (+/-) odnosi sig do dolnej lub gérnej granicy tego zakresu.

Adnotacje:

Wiersz 1 Wartos$é parametryczna :akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian .Zalecany zakres wartosci do
1,0NTU.

Wiersz 2 Warto$¢ parametryczna: akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian,warto$¢ pozgdana w kranie
konsumenta do15mg PVl
Barwe oznaczono po przesaczeniu prébki wody przez filtr membranowy o wielko$ci poréw 0,45um.

Wiersz 3 Warto$é parametryczna:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 4 Temperatura badanej probki wody wynosita 14,6°C.

Wiersz 5 Temperatura badanej probki wody wynosita 15,1°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

Wiersz 6 Warto$é parametryczna:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 8 60 mg/l - minimalna warto$¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych

Wiersz 10 Warunek: [azotany]/50 +[azotyny]/3 <= 1; stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej
lub innych urzadzer: dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/|

Wiersz 11 Warunek: [azotany]/50 +[azotyny]/3 <=1

Wiersz 15 wartos¢ parametryczna:w punkcie czerpalnym u konsumenta

Osoba autoryzujaca:

Edyta Pietkiewicz
Starszy asystent

Sprawozdanie z badar: zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem osoby autoryzujacej. Wydruk jest informacija o w/w sprawozdaniu z badari laboratoryjnych.

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do otrzymanej i badanej probki. . o Strona2z2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.



